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Ключевые требования к системе ADMS
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• Централизованная архитектура решения

• Создание модели сети, расчет режимов сети

• Управление переключениями (OMS) Взаимодействие с 

системами по управлению с клиентами

• Интеграция в ИТ ландшафт предприятия

• Распределенная генерация

Выступающий
Заметки для презентации
Год назад я делал доклад по этому же проекту. Мы были в стадии проведения тендера. Я взял ТЗ и по нему сделал доклад.Прошел год. За этот год сделано немало. Заключили договор, выбрали подрядчика.  Провели обследование предприятия, выявили очень много интересного.Сделали проект и в рамках проекта уже продвинулись в первом этапе – внедрение SCADA.Но еще больше предстоит сделать.Вкратце мой доклад будет о том, какой система будет и как она будет работать.Предпосылки и ключевые требования к целевой системе:Централизованная архитектураМодель, реализация расчетных задачФокус на потребителя, клиенториентированность, решение задачи переключенийИнтеграция в ИТ ландшафт. Определение систем для мастерданных. Реализация принципа единой точки ввода информации и как следствие – единой точки правды.Решение задач распределенной генерации. Прогнозирование нагрузки сети. Анализ «что если».
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Архитектура внедряемой системы
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Выступающий
Заметки для презентации
Архитектура централизованная. Управление всего централизуется, банки, колл-центры, почта. Не минула сея чаша и энергетику. На всех уровнях: от НЭКа до облов.Что причина – что следствие – надо понимать. Мне кажется мода на объединение диспетчерских – следствие того что появились системы, способные управлять энергосистемой централизованно в темпе процесса.
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Безопасность и надежность системы
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Выступающий
Заметки для презентации
Если говорить о безопасности и надежности, этому вопросу в проекте уделяется много внимания.Все product узлы дублированы, сеть изолирована, организованы DMZ по отношению к офисной сети, к внешним провайдерам.Сеть разбита на v-lanТема бесконечно глубокая (про тендер).
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SCADA + модель сети
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Выступающий
Заметки для презентации
Помимо стандартной SCADA будет построена модель сети
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Построение модели сети
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• Расчет режима сети по запросу, при переключениях, он-лайн
• Расчет технологических потерь, баланс сети
• Прогнозирования нагрузки сети
• Оптимизация режима сети, минимизация потерь
• Рекомендации по бланку переключений, «советчик» диспетчера
• Ведение (участка) сети в автоматическом режиме по заданному

критерию

Выступающий
Заметки для презентации
Возможность математического моделирования сети. Выполнение расчетов в режиме реального времени либо по запросу:Расчет коммутационной моделиОценка состоянияРасчет установившегося режимаАнализ вариантов отказовРасчет токов КЗ, контроль отключающей способности коммутационных аппаратовОптимизация режима сети по одному или нескольким критериямВозможность прогнозирования энергопотребления и выработки ВИЭ на ближайший час дискретностью 5 минут, на 1 или несколько дней с дискретностью 1 часУчет при прогнозировании исторических данных, графиков потребления, погодных условий и иных факторов
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Модели расчета для разных сетей

7

Выступающий
Заметки для презентации
Предложено две модели расчета сети.Ожидаемая точность в сети ВН - 92-95%Ожидаемая точность в распредсети - 85-90%Многое зависит от качества исходных данных. Тут беда
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Иерархия объектов сети
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Выступающий
Заметки для презентации
Мы сформировали модель объектов сети.Из проблем.Не удалось найти единую систему, содержащую все необходимые характеристики всех объектов.Много баз, нет уникальных ключей.
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Общий принцип управления восстановлением 
электроснабжения
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Выступающий
Заметки для презентации
Следующая важная задача, которую необходимо решить в рамках проекта - подсистема OMS (Outage Management System – управление восстановлением электроснабжения)
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Управление отключениями в ADMS
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Выступающий
Заметки для презентации
Помимо непосредственно системы ADMS задействованы системы взаимоотношения с клиентами – CRM, биллингиТакже хотим попробовать получить информацию с систем АСКУЭТакже assets management системы и системы управления мобильными бригадами.Аппетит появляется во время еды, руководство хочет проект по управлению мобильными бригадами
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Подключение потребителей к сети
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Выступающий
Заметки для презентации
Для нормального взаимодействия ADMS должна содержать информацию о клиентах и их подключении к сети.В ходе реализации проекта мы также обнаружили массу проблем с первичными данными, в основном о качестве подключения к сети.В лучшем случае – ТПНа уточнение понадобиться 5 лет
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Интеграция с внешними системами
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Выступающий
Заметки для презентации
Внешние системы, с которыми ADMS должна быть интегрированаБолее 50% рисков связано именно с интеграцией системВсе системы находятся на этапе внедрения, крайне сложно реализовывать проект в процессе трансформации(Про стартрэк, транспортер. Они замирали чтобы телепортироваться)
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Первичная загрузка и актуализация данных
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Выступающий
Заметки для презентации
Понимаем как загрузить, но еще не понимаем как поддерживать в актуальном состоянии
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Тренажер
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Выступающий
Заметки для презентации
Также будет развернут тренажер
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Вспомогательные задачи диспетчера
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• Оперативный журнал диспетчера
• Заявочный комплекс. Плановые и аварийные заявки. Статистики 

повреждаемости оборудования
• Система допусков и выполнения требований по охране труда

Выступающий
Заметки для презентации
Журналы бумажные -> журналы электронныеExcel -> Dashboard
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Что же такое smartgrid

16

Традиционная сеть электроснабжения
+
• Коммуникационная сеть, охватывающая все энергообъекты
• ADMS система управления сетью
• Телемеханизированные подстанции (цифровые подстанции)

Выступающий
Заметки для презентации
Я взял на себя смелость выделить основные компоненты системы SMARTGRID. Действовал от обратного: если убрать компонент – система становится совсем не smart
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Что же такое smartgrid
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Выступающий
Заметки для презентации
Стандартизация сегментов
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